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Труба ТЗК Ø160мм L=6м
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Маркиров-
Марка кабеляка кабеля

Направление

начало конец
Длина
кабеля, м

Способ прокладки
№ фидера

констр. ТП
по метал.в траншее, м

на змейкунадбавка
4%, м

ИТОГО:

(защ. пл. ПЗК)в земле, м
в трубе

30

ф. 137-309

АСБ2л-10 3х240Н1
ТП №7 10/0,4 кВ

15АСБ2л-10 3х240Н2

ф. 137-309
ТП №2 10/0,4 кВ

ТП №7 10/0,4 кВ ТП №6 10/0,4 кВ
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Точка 1

ПКТ 0.00км
Точка 2

ПКТ 0.02км
Точка 3
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Труба ПЭ100 SDR 17-160x9,5 L=15м  
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