
    Разъяснения ОЗП в электронной форме №31908032310 на поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции объектов для нужд АО «ЛОЭСК»  № п/п Вопрос по разъяснению итогов  запроса предложений Разъяснения 1.    Добрый день!  В ТЗ "Басейн ГАТ" и ТЗ "Карелия Девелопмент" в п 2.3. сказано, что степень секционирования НКУ согласно ГОСТ 51321.1-2007-3b, что противоречит проектному решению.  Прошу дать пояснения о необходимости применения секционирования по форме 3b. В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: Требования к локализации (внутреннего разделения) функциональных блоков щита РУНН по форме 3b обусловлено повышенными требованиями к безопасности персонала, обеспечения сохранности оборудования, минимизации рисков возникновения электрической дуги и защитой обслуживающего персонала от контакта с токоведущими частями соседних функциональных блоков  


